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| PROSPETTO INDICATIVO QUADRO ELETTRICO

|CARATTERISTICHE QUADRO ELETTRICO

o T | |

| TENSIONE NOMINALE:

O 230v X 230/400v [ Altro:

| FREQUENZA NOMINALE:

X 50Hz

| TENSIONE DEI CIRCUITI AUSILIARI:

[ 60Hz O Altro:

O 12v O 24v O 230v O Attro:
| SISTEMA DI MESSA A TERRA:

XTT O TN-C O TN-s o O Altro:
| CORRENTI DI CORTO CIRCUITO:

Presunta (Icp): Limitata (Ip):

| LINEE DI ALIMENTAZIONE:

LINEA DI ALIMENTAZIONE DAL QUADRO GENERALE CORPO A "Q.E1"

CAVO TIPO FG160R16-0,6/1kV sez. 5G6 mm?

|isoLamENTO:

[ Classe Il O Altro:

X Classe |

| CARPENTERIA:

Posa: A BASAMENTO

Porta: IN VETRO Marca/modello:

Dimensioni indicative: 600(B)x1800(H)x250(P) mm

Grado di protezione:  1P55

Materiale: [ pvc X Metallo O Poliestere [ Termoplastico
|NORMATIVE:
X CEI17-113 [ CEI 17-114 [ CEI17-116 [0 CEI23-51 [ Altro:
Denominazione quadro: Commessa: Foglio di Data:
QUADRO CENTRALE TERMICA PIANO TERRA 1 21/07 /2021
Sigla QD_R1 _21 1 89 Tavola Rev.
CARATTERISTICHE QUADRO Q.CT Q0.0 1




Al collettore di terra

ya//i |
d 777

SBARRE PRINCIPALI DEL QUADRO ELETTRICO GENERALE CORPO A (Q.E1)

ALTRE UTENZE ESISTENTI ALTRE UTENZE ESISTENTI

ﬁ—l!
5
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CIRCUITO

QUADRO CENTRALE
TERMICA
PIANO TERRA

UTENZA

SIGLA

POTENZA ASSORBITA

CORRENTE ASSORBITA

INTERRUTTORE

MARCA

TIPO

POLI x PORTATA

4x32

POT. DI INTERR.

TARATURA MAGNETICA

MAGNETOTERMICO[ TERMICA / CURVA

TARATURA CORRENTE

0.3

DIFFERENZIALE | RITARDO

SEZIONATORE

MARCA

TIPO

POLI X PORTATA

FUSIBILI

POLI X PORTATA| CALIBRO/TIPO

TELERUTTORE

MARCA

TIPO

POLI X PORTATA

LINEA

TIPO CAVO

FG160R16-0.6/1kV

SEZIONE E FORMAZIONE

5G6

LUNGHEZZA PORTATA (iz)

CdT %

NUMERAZIONE MORSETTIERA

Commessa:

QD-R1-21189

Denominazione quadro:

QUADRO CENTRALE TERMICA PIANO TERRA
SCHEMA UNIFILARE S Q.eT

Foglio di Data:
2 21/07/2021
Tavola Rev.

Q0.0

1




LINEA DI ALIMENTAZIONE

DAL QUADRO GENERALE CORPO A "Q.E1"

CAVO TIPO FG1B0R16-0,6/1kV ! ! Fg.3
sezione 566 mm®
>
\U
;} b ;W ;}
] 5 5 ;ﬁ ';é ';ﬁ ;ﬁ
Id Id
RDGN YE RDGN YE RDGN YE RDGNYE
RV RV QX RV
MULTIMETRO
DIGITALE T
Al conduttore di protezione tipo AOM AOM AOM AOM
FG160R16—0.6/1kV —
sezione 6 mm?®
J:_____________\\ _<\__3$ _____3$ — T —— —>fe
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o o [0} o o [0}
SCARICATORI GENERALE STRUMENTI GRUPPO GRUPPO ELETTROPOMPA "P1" | ELETTROPOMPA "P1" | ELETTROPOMPA "P2" | ELETTROPOMPA "P2"
Cl R C U |TO DI QUADRO TERMICO TERMICO PRIMARIO PRIMARIO PRIMARIO PRIMARIO
SOVRATENSIONE 1 2 CALDAIA 1 CALDAIA 1 CALDAIA 2 CALDAIA 2
(RISERVA) (RISERVA)
SIGLA 00 01 02 03 04 05 06 07 08
UTENZA POTENZA ASSORBITA KW
CORRENTE ASSORBITA A
MARCA
TIPO
POLI x PORTATA n x A 4x40 2x10 2x10 3x25 3x25 3x25 3x25
INTERRUTTORE POT. DI INTERR. kA 6 6 6
TARATURA MAGNETICA A
MAGNETOTERMICO| TERMICA / CURVA A C C C
TARATURA CORRENTE A 0.03 0.03
DIFFERENZIALE | RITARDO sec.
MARCA
SEZIONATORE TIPO
POLI X PORTATA n x A 4x63
FUSIBILI POLI X PORTATA | CALIBRO/TIPO nxA 3x16 10.3x38
MARCA
TELERUTTORE TIPO
POLI X PORTATA nx A 3P 25A - 230V 3P 25A - 230V 3P 25A - 230V 3P 25A - 230V
TIPO CAVO FS17-450/750V FS17-450/750V FS17-450/750V FS17-450/750V
LINEA SEZIONE E FORMAZIONE 2x1x2.54T 2x1x2.54T AX1x4+T 4x1x4+T
LUNGHEZZA PORTATA (Iz) m/A [ [ | |
CdT % %
NUMERAZIONE MORSETTIERA
Denominazione quadro: Commessa: Foglio di Data:
QUADRO CENTRALE TERMICA PIANO TERRA 3 6 21/07/2021
Sigla QD_R1 _21 1 89 Tavola Rev.
SCHEMA UNIFILARE Q.CT Q0.0 1




Fg.5

Fg.2
RDGN YE RDGN YE RDGN YE RDGN YE RDGN YE RD GN§ RDGNYE é RDGNYE
TLS TL6 L7 TL8 TL9 [TL1] \r# #
A 0 M AM AM A M AM ﬁ AM
Fg2 >— — — — — — - ——T \__S§’F_____\ ———\T ———>Fg.5
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o o o o o o o o
ELETTROPOMPA "P3" | ELETTROPOMPA "P4" | ELETTROPOMPA "P5" | ELETTROPOMPA "P6" | ELETTROPOMPA "P6" | ELETTROPOMPA "P7" | ELETTROPOMPA "P7" | ELETTROPOMPA "P8" RISERVA
Cl R C U ITO CIRCUITO CIRCUITO CIRCUITO CIRCUITO CIRCUITO CIRCUITO CIRCUITO CIRCUITO 1
RADIATORI RADIATORI RADIATORI SOTTO CENTRALE SOTTO CENTRALE BOLLITORE BOLLITORE RICIRCOLO
"CORPO B" AUDITORIUM UFFICI E LABORATORI (RISERVA) (RISERVA) SANITARIO
SIGLA 09 10 11 12 13 14 15 16 17
UTENZA POTENZA ASSORBITA KW
CORRENTE ASSORBITA A
MARCA
TIPO
POLI x PORTATA n x Al 2x25 2x25 2x25 3x25 3x25 2x25 2x25 2x25 3x25
INTERRUTTORE oo o inTeRR, KA
TARATURA MAGNETICA A
MAGNETOTERMICO| TERMICA / CURVA A
TARATURA CORRENTE A
DIFFERENZIALE | RITARDO sec.
MARCA
SEZIONATORE TIPO
POLI X PORTATA nx A
FUSIBILI POLI X PORTATA| CALIBRO/TIPO nx A
MARCA
TELERUTTORE TIPO
POLI X PORTATA n x Al 3P 25A - 230V 3P 25A - 230V 3P 25A - 230V 3P 25A - 230V 3P 25A - 230V 3P 25A - 230V 3P 25A - 230V 3P 25A - 230V 3P 10A - 230V
TIPO CAVO FS17-450/750V FS17-450/750V FS17-450/750V FS17-450/750V FS17-450/750V FS17-450/750V
LINEA SEZIONE E FORMAZIONE 2x1x4+T 2x1x44T 2x1x44T 2x1x4+T 2x1x4+T 2x1x4+T
LUNGHEZZA PORTATA (Iz) m/A | | | | | |
CdT % %
NUMERAZIONE MORSETTIERA
Denominazione quadro: Commessa: Foglio di Data:
QUADRO CENTRALE TERMICA PIANO TERRA 4 6 21/07/2021
SCHEMA UNIFILARE | QD-R1-21189 Tevete R
. Q0.0 1
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RISERVA CENTRALINA GENERALE ILLUMINAZIONE FORZA MOTRICE ILLUMINAZIONE AUSILIARI RISERVA
Cl RC U |TO 2 REGOLAZIONE CENTRALE CENTRALE CENTRALE DI 230V
12 - 24v TERMICA TERMICA TERMICA EMERGENZA
SIGLA 18 19 20 21 22 23 24 25
UTENZA POTENZA ASSORBITA KW
CORRENTE ASSORBITA A
MARCA
TIPO
POLI x PORTATA n x A 3x25 4x40 2x10 4x16 2x10 2x10
INTERRUTTORE POT. DI INTERR. kA 6 6 6 6
TARATURA MAGNETICA A
MAGNETOTERMICO| TERMICA / CURVA A C C C C
TARATURA CORRENTE A 0.03 0.03 0.03
DIFFERENZIALE | RITARDO sec.
MARCA
SEZIONATORE TIPO
POLI X PORTATA n x A 2x32
FUSIBILI POLI X PORTATA | CALIBRO/TIPO nxA If=10A | 10.3x38 2x25 1f=6A| 10.3x38
MARCA
TELERUTTORE TIPO
POLI X PORTATA n x A 3P 25A - 230V
TIPO CAVO FS17-450/750V FS17-450/750V FS17-450/750V FS17-450/750V
LINEA SEZIONE E FORMAZIONE 2x1x6+T 2x1x2.5+T 4x1x4+T 2x1x1.5
LUNGHEZZA PORTATA (Iz) m/A [ [ | |
CdT % %
NUMERAZIONE MORSETTIERA
Denominazione quadro: Commessa: Foglio di Data:
Sigla QD_R1 _21 1 89 Tavola Rev.

SCHEMA UNIFILARE

Q.CT

Q0.0

1




F (230v) 3
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Sx Sy
Ao Ao
® KP1 ® KP2
start start
KAa KAb KP1 F1 KP2 F2

stop

=~

stop

® verde ® rosso

® verde

® rosso

KP1 KP2
N 3 © © © © © ©
COMANDO POMPA x COMANDO POMPA y MARCIA ALLARME MARCIA ALLARME
POMPA x TERMICO x POMPA y TERMICO y
Denominazione quadro: Commessa: Foglio di Data:
QUADRO CENTRALE TERMICA PIANO TERRA 6 6 21/07 /2021
Sigla QD_R1 _21 1 89 Tavola Rev.

SCHEMA FUNZIONALE Q.CT Q0.0 1




|CARATTERISTICHE QUADRO ELETTRICO

| TENSIONE NOMINALE:

O 230v X 230/400v [ Altro:

| FREQUENZA NOMINALE:

[ 60Hz O Altro:

X 50Hz

| TENSIONE DEI CIRCUITI AUSILIARI:

O 12v O 24v O 230v O Attro:

| SISTEMA DI MESSA A TERRA:

XTT

| CORRENTI DI CORTO CIRCUITO:

O TN-C O TN-S oI O Altro:

Presunta (Icp): Limitata (Ip):

| LINEE DI ALIMENTAZIONE:

|isoLamENTO:

[ Classe | O Altro:

X Classe Il

| CARPENTERIA:

Posa: A PARETE

Porta: TRASPARENTE Marca/modello:

Dimensioni indicative:

Grado di protezione:

Materiale: I PVC O Metallo [ Poliestere [ Termoplastico

| NORMATIVE:

X( CEI17-113 O CEI17-114 [ CEI17-116 [ CEI2351 [ Altro:

Denominazione quadro:

QUADRO ELETTRICO CORPO B

Commessa: Foglio di

1

Data:

21,/07/2021

CARATTERISTICHE QUADRO

QD—-R1-21189

Tavola

Q0.1

Siglg

Q.CORPO B

Rev

1




SBARRE PRINCIPALI DEL QUADRO ELETTRICO CORPO B (Q.CORPO B)

ALTRE UTENZE

—yx—n

B A |

—yx—n

J)#I

B A |

—yx—n

ESISTENTI ;} ;} ;} \U
g g g g g g g g g
2 P ) P 2 2 2 2 2
Id Id Id Id Id Id
Al collettore di terra
J_________<\__\ R N A NN N N AN N NV
=S5 T T T T T e T T e
o [0} o o [0} o o [0} o
GENERALE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE CONDIZIONATORE FORZA MOTRICE FORZA MOTRICE FORZA MOTRICE CELLA
Cl RC U |TO ILLUMINAZIONE DEPOSITO LOCALE ESTERNA DI DEPOSITO DEPOSITO LOCALE FRIGORIFERA
CONGELATORI SPORTELLO E EMERGENZA CONGELATORI CONGELATORI SPORTELLO E
RIPOSTIGLIO (PRESE CEE) RIPOSTIGLIO
SIGLA
UTENZA POTENZA ASSORBITA KW
CORRENTE ASSORBITA A
MARCA
TIPO
POLI x PORTATA n x Al 4x10 2x10 2x10 2x10 2x16 4x16 2x16 4x16 4x16
INTERRUTTORE POT. DI INTERR. KA 6 6 6 6 6 6 6 6 6
TARATURA MAGNETICA A
MAGNETOTERMICO| TERMICA / CURVA A C C C C C C C C C
TARATURA CORRENTE A 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
DIFFERENZIALE | RITARDO sec.
MARCA
SEZIONATORE TIPO
POLI X PORTATA nx A
FUSIBILI POLI X PORTATA | CALIBRO/TIPO nxA 2x32 If=6A| 10.3x38
MARCA
TELERUTTORE TIPO
POLI X PORTATA nx A
TIPO CAVO FS17-450/750V FS17-450/750V FS17-450/750V FS17-450/750V FG160R16-0.6/1kV FS17-450/750V FS17-450/750V FS17-450/750V FS17-450/750V
LINEA SEZIONE E FORMAZIONE 2x1x2.54T 2x1x2.5+T 2x1x1.5+4T 2x1x1.5 3G2.5 4X1x4+T 2X1x4+T AX1x4+T 4x1x4+T
LUNGHEZZA PORTATA (Iz) m/A | | | | | | | | |
CdT % %
NUMERAZIONE MORSETTIERA
Denominazione quadro: Commessa: Foglio di Data:

QUADRO ELETTRICO CORPO B

SCHEMA UNIFILARE

Siglg
Q.CORPO

QD—-R1-21

189

2 |21/07/2021

Tavola

Q0.1

Rev.

1




|CARATTERISTICHE QUADRO ELETTRICO

| TENSIONE NOMINALE:

O 230v X 230/400v [ Altro:

| FREQUENZA NOMINALE:

[ 60Hz O Altro:

X 50Hz

| TENSIONE DEI CIRCUITI AUSILIARI:

O 12v O 24v O 230v O Attro:

| SISTEMA DI MESSA A TERRA:

XTT

| CORRENTI DI CORTO CIRCUITO:

O TN-C O TN-S oI O Altro:

Presunta (Icp): Limitata (Ip):

| LINEE DI ALIMENTAZIONE:

|isoLamENTO:

[ Classe Il O Altro:

X Classe |

| CARPENTERIA:

Posa: A BASAMENTO

Porta: IN VETRO Marca/modello:

Dimensioni indicative:

Grado di protezione:

Materiale: [ pvc

X Metallo

[ Poliestere [ Termoplastico

| NORMATIVE:

X( CEI17-113 O CEI17-114 [ CEI17-116 [ CEI2351 [ Altro:

Denominazione quadro:

QUADRO ELETTRICO CORPO C

Commessa: Foglio di

1

Data:

21,/07/2021

CARATTERISTICHE QUADRO

QD—-R1-21189

Tavola

Q0.2

Siglg

Q.CORPO C

Rev

1




Al collettore di terra

SBARRE PRINCIPALI DEL QUADRO ELETTRICO CORPO C (Q.CORPO C)

ALTRE UTENZE ESISTENTI ;}

/ /] |
d 77

Id

ALTRE UTENZE ESISTENTI

CIRCUITO

CANCELLO
SCORREVOLE

UTENZA

SIGLA

POTENZA ASSORBITA

CORRENTE ASSORBITA

INTERRUTTORE

MARCA

TIPO

POLI x PORTATA

2x10

POT. DI INTERR.

TARATURA MAGNETICA

MAGNETOTERMICO[ TERMICA / CURVA

TARATURA CORRENTE

0.03

DIFFERENZIALE | RITARDO

sec.

SEZIONATORE

MARCA

TIPO

POLI X PORTATA

nx A

FUSIBILI

POLI X PORTATA| CALIBRO/TIPO

nx A

TELERUTTORE

MARCA

TIPO

POLI X PORTATA

LINEA

TIPO CAVO

FG160R16-0.6/1kV

SEZIONE E FORMAZIONE

3G2.5

LUNGHEZZA PORTATA (Iz)

CdT %

NUMERAZIONE MORSETTIERA

Denominazione quadro:

QUADRO ELETTRICO CORPO C

SCHEMA UNIFILARE

Commessa:

Siglag
Q.CORPO C

QD-R1-21189

Foglio di Data:
2 21/07/2021
Tavola Rev.

Q0.2

1




	E.03 SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI 

